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Uh=0,59%
Ik=133A

Koordinaattijärjestelmä

Pvm Pvm

Suunn.
Hankkeen nimi

Piirustuksen sisältö

Merkki / Pvm Tark.

Mittakaava Piir.nro
Korkeusjärjestelmä

Muutos

21-22A Rieskala Mustalammentie
Pori

Valaistussuunnitelma
Rieskala Mustalammentie

Uusi maakaapeli

Nykyinen maakaapeli

Nykyinen pylväs ja valaisin

Lx
xxx Teräspylväs

LED-valaisin
Pylväsnumero ja vaihe

Kaikki uudet merkitsemättömät kaapelit AXMK 4x35S

1 Syöttävän ulkovalaistuskeskuksen ryhmä

N

Maadoituselektrodi Cu16mm², 25m

A Kaapelilenkki pisteeseen A


